FABRIKANT / FABRIKANT

VERA

FIBERGLASS

Vera Fiberglass A/S
P.O. Box 1545
3206 Sandefjord NORWAY

Nummer / Numéro :

Acrschotstraat 114

Datum / Date : 16.06.2005
VERDELER / DISTRIBUTEUR
SVK nv

9100 SINT-NIKLAAS, Belgi¢ .

OPDRACHTGEGEVENS /INFORMATION DE COMMANDE

Bestelnummer / Numéro de commande
Besteldatum / Date de comma
Constructienorm / Norme de consjruction
Tanknummer / Numéro de la citerne
Fabricatiedatum / Date de fabrication

: 06.06.2005

: NBN EN 976-1
: 3740

: 10.06 2005

TECHNISCHE GEGEVENS / DONNEES TECHNIQUES

Enkelwandig / Simple paroi.
Diameter / Diamétre  : 1200 mm
Lengte /Longueur : 2920 mm

Omschrijving van te stockeren product / Description du produit 4 stocker : P 3
: 2995 L
1

Totaal inhoudsvermogen / Capacité {

Aantal mangaten / nombre de trous d'homme :
tank / Choix des matériaux et d'épaisseur du citerne :
yester,glasvezel en vulstof 6 mm

Materiaalkeuze en wanddikte van de
romp /viroles : Viroles pol

bodems / fonds : Polyester ¢n glasvezel

De tank onderging met goed gevolg fe volgende proeven / La citerne a été testée et a obtenu de bons résultats

aux épreuves suivantes:

0,3 bar op de tank / Pa sur la citerne

Ter bevestiging dat alle testen met g
aangebracht: Proefdruk : 0,3 bar.
Comme preuve que les essais ont &
fixée sur la citerne: Pression d'essai

6 mm

oed gevolg werden uitgevoerd, werd op de kenplaat volgend merkteken

t¢ exéoutées avec succes, une plaque avec les données suivantes a été

De tank is gefabriceerd conform he
door de milieudeskundige met kente
La citerne a été fabriquée suivant le
de l'environnement avec référence 2

t prototype-keuringsattest nr. CP-H002-500...
ken 2001/H002.
prototype approbation n° CP-H002-500...

du 3/5/2001 livré par l'expert

De¢ ondergetekende, fabrikant van dg

Le soussigné, fabricant de la citerng,
est conforme aux qualifications du ¢

D¢ fabrikant / Le fabricant:

> tank, verklaart dat de tank, gebouwd en onderzocht in de werkplaats te

Sandefjord - Noorwegen, in conformiteit is met de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlarem Titel IL
déclare que la citerne, fabriquée et inspectée a Sandeﬁ ord - Norvege,

hapitre 5.17 de Viarem Titre 1L
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/é?:}}fﬁ

Biornar Ledsten

. Prod.Manager

van 3/5/2001 afgeleverd
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Pmtotypekeur certlflcaat nr. : CP04/0290 — H002

AANVR VERDELER: ~ -~ BOUWER

SVK N.V. VERA FIBERC LASS A.S.
- Aerschotstraat 114 Velﬁyveten\k g' [Box NS 1545
9100 Sint-Niklaas . 3206\5 ndef ford
Belgié S

E \N ﬁjwegen

S
H OUDERTYPE\\ \
Gilindrisch honzonfaal enke[w d/g
in glasvezelversterkte thent oﬁaruen e kunststof
Ondergronds met ve}sz‘ev@ gsribben

R
KEURINGSMODALPTEITEN A
flarem Il (Oh 4\@4} Bijlage 5.17.2

NEN EIV‘QT’G-

 TOERA SSJA?QSGFBIEDEN
_ . Vigrem I (\31\0&9\9} Hoofdstuk 5.17
afde{mg 517.2~ opslag val geugarll,ke vioeistoffen in ondergrondse houders
. afdeling 5.17.5. - to(werdeelmstallatzes voor motorvoertuigen
“ Vla/ ?n\ 1\(31 $03-99) — Hoofdstuk 6.5
particulxere sz‘ookohetanks ‘met een waterinhoud . van minder dan 5000/
TN \\ afdellng 6. 5 3 - . ,

\ \ \
« (\( (}\ERTIFICAA TBEGRENZING
Opslag van(@&pro u?;fen/(koolwaterstoﬁen grade 2 = diesel en verwarmmg)
Met /\angaz‘ (type A) en zonder mangat (type B)
O\ Class 2 (stiffness)
\":—-x._'j;~3 /| - Diameter 1.200 mm
| Minimum wanddikte 6 mm
l\omfnale inhoud: 2,995 1~ 4.9951 -

o

n

DIT CERTIFICAAT IS SLECHTS GELD}’G WANNEER VERGEZEILD VAN HET CONFORMITEITS

BIJHORENDE BLADZIJDEN 2 tot 13 liggen ter inzage bij de bouwer.

Certificaat geldig tot 3 mei 2009

Willy Van Moorter : / - ‘\‘> 4
Milleudeskundige . Erkenning 1002 / 2001 """

Corrosiedeskundige  Erkenning K 002 /7 2001




